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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

   Основание экспертизы: Определение городского суда от _________ г. о 

назначении по гражданскому делу № _______ судебной строительно-

технической экспертизы. 

   Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

   Объект экспертизы: Внешний блок RZQ 100 кондиционера типа “сплит-

система” фирмы «DAIKIN», расположенный на фасаде наружной ограждающей 

конструкции жилого многоквартирного здания, на уровне 3-го этажа, в непо-

средственной близости от окна квартиры 15 (см. Приложение № 1, фото № 1-5). 

   Адрес объекта: ___________________________________. 

   Технические средства контроля, используемые на объекте:  

- цифровая фотокамера; 
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- металлическая измерительная рулетка; 

- штангенциркуль. 

   Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________________ 2014 г. с 1630 ч. до 1730 ч. 
       (ФИО эксперта) 

   Сведения об эксперте: 

   Инженер-энергетик _______________________, имеет высшее образование: 

окончил политехнический университет по специальности «Атомные электриче-

ские станции и установки», квалификация - инженер, Диплом ДВС № _____, 

имеет Квалификационный Аттестат   РОССТРОЯ России № ______ от ________ 

года. Общий стаж работы 11 лет, из них в области энергетики 8 лет, в области 

строительства 3 года. 

   Эксперту, проводившему экспертизу и анализ представленной документации, 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и дано пре-

дупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо 

ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

   Предмет экспертизы - ответить на следующие вопросы _______________ 

городского суда ____________ области: 

1) Соответствует ли установка внешнего (наружного) блока кондиционера

марки «DAIKIN» (модель RZQ 100 D7V1B), размещенного на 3-м этаже фасада 

дома № __ по адресу: ____________________________________, в непосред-
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ственной близости от окна квартиры 15 данного дома, строительно-техническим 

требованиям? 

   Документы, представленные на рассмотрение: 

– Гражданское дело городского суда № ______ по иску _______ к Федерально-

му государственному учреждению «________________», о признании законной 

установки выносных блоков кондиционеров на фасаде дома, признании незакон-

ным требования ФГУ «_______________» о демонтаже выносного блока конди-

ционера, установленного на фасаде дома, обязании не чинить препятствия в 

пользовании кондиционерами, установленных в квартире; 

– Определение суда от ____________ г. о назначении по гражданскому делу №

__________ судебной строительно-технической экспертизы. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

– СНиП II-23-81* Стальные конструкции (с Изменениями)

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 14.08.1981 N 144 

СНиП от 14.08.1981 N II-23-81* 

Строительные нормы и правила РФ 
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Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

Дата редакции: 01.01.2005 

-    СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (С Из-

менением N 1) 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 N 224 

СНиП от 13.12.1985 N 3.05.01-85 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий     

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1986 

Опубликован: официальное издание, Минстрой России - М: ГП ЦПП 1995 год 

Дата редакции: 24.02.2000 

   - СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 26.06.2003 N 115 

СНиП от 26.06.2003 N 41-01-2003 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой России      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2004 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004 год 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и про-

мышленности строительных материалов 

Вид документа:  
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Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: Официальное издание 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Общие положения. 

   При выполнении экспертизы производился учет полученных данных, выбо-

рочная фотофиксация (см. Приложение № 1). 

   Результаты осмотра, послужившие основой для настоящего заключения, при-

ведены по состоянию на ____________ 2014 г. 

   Методика проведения судебной строительно-технической экспертизы заклю-

чается в следующем: 

   - осмотр объекта; 

   - фиксация фактических данных; 

   - сопоставление фактических данных с установленными нормативно-

техническими требованиями; 

   - выводы по предмету экспертизы. 

   Стороны по делу уведомлены должным образом о проведении судебной стро-

ительно-технической экспертизы. 
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   Осмотр объекта производился натурным способом со стороны придомовой 

территории и со стороны примыкающей лоджии квартиры № __. 

   На момент осмотра представителем истца экспертизе были представлены сле-

дующие документы (копии): 

- Товарная накладная № ______ от _______г. на сплит-систему «DAIKIN»; 

- Паспорт на кронштейн для установки;  

- Элементы крепления; 

- Сертификат соответствия на крепежные изделия № РОСС 

CN.АЮ31.В09767 срок действия с ________ г. по _______ г.; 

- Сертификат соответствия на крепежные изделия № РОСС 

CN.АЮ31.Н09768 срок действия с _________ г. по ________ г.; 

- ТУ 2290-003-56686558-04 “Дюбели полипропиленовые и полиамидные” 

(типа KPR и др.); 

- Сертификат соответствия на полиамидные дюбели № 

RU.MCC.246.629.1.ПР.16547 срок действия с _________ г. по _________ г.; 

- Техническое свидетельство о пригодности продукции (дюбели “Fischer” 

типа FUR) для применения в строительстве на территории РФ № ТС-2246-08 от 

__________ г. действительно до ___________ г.  

   Со слов представителя истца представленные экспертизе вышеперечисленные 

документы (копии) определяют состав объекта, а именно: наименование и тип 

внешнего блока кондиционера типа “сплит-система” фирмы «DAIKIN», распо-

ложенного на фасаде наружной ограждающей конструкции жилого многоквар-

тирного здания, на уровне 3-го этажа, в непосредственной близости от окна 

квартиры 15; наименование и количество элементов крепления, используемых 

при монтаже внешнего блока кондиционера типа “сплит-система” фирмы «DAI-

KIN», расположенного на фасаде наружной ограждающей конструкции жилого 

многоквартирного здания, на уровне 3-го этажа, в непосредственной близости от 
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окна квартиры 15 (к указанным элементам крепления прилагаются документы 

(копии), предоставляющие информацию о технических характеристиках, приме-

нении и качестве крепежных изделий). 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

1. Экспертом произведено исследование объекта, изучение материалов

гражданского дела и представленных представителем истца документов (ко-

пий), в результате зафиксировано и установлено следующие: 

1.1. Согласно техническому описанию квартиры № __ по адресу: 

_______________________ (см. л.д.11) «Наружные стены, перегородки и пере-

крытия помещений квартиры выполнены из железобетонных панелей». 

1.2. Фасад здания № __ по адресу: _______________________, выполнен из 

керамического облицовочного камня правильной формы (см. Приложение № 1, 

фото № 1-5). 

1.3. Согласно материалам дела по адресу: ______________________, на 3-м 

этаже фасада в непосредственной близости от окна квартиры 15 располагается 

внешний блок кондиционера марки «DAIKIN» (модель RZQ 100 D7V1B). 

   Согласно представленной экспертизе копии товарной накладной № ____ от 

__________г. на сплит-систему «DAIKIN» по адресу: ______________________, 

на 3-м этаже фасада в непосредственной близости от окна квартиры 15 распола-

гается внешний блок кондиционера марки «DAIKIN» (модель RZQ 100 BW). 

1.4. Экспертиза может сделать вывод, что модификация внешнего блока 

кондиционера марки «DAIKIN» установленного по адресу: 
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__________________, на 3-м этаже фасада в непосредственной близости от окна 

квартиры __, указанная в товарной накладной не соответствует модифика-

ция того же блока указанной в материалах дела. Исходя их этого, экспертиза 

будет рассматривать модель внешнего блока кондиционера марки «DAIKIN» 

установленного по адресу: ______________________________, на 3-м этаже фа-

сада в непосредственной близости от окна квартиры __, без модификации, а 

именно как RZQ 100. 

1.5. Наружный блок RZQ 100 кондиционера марки «DAIKIN» располагается 

горизонтально (см. Приложение № 1, фото № 1-7, 9, 10). 

1.6. Высота (вертикальная часть) кронштейна, на который опирается (кре-

пится) внешний блок RZQ 100 кондиционера марки «DAIKIN» составляет 1000 

мм (см. Приложение № 1, фото № 2-5, 9), что согласно паспорту на кронштейны 

соответствует модели кронштейна К 700×1000. 

   Согласно паспорту на кронштейны (см. Приложение № 3) рекомендуемая 

нагрузка на кронштейн К 700×1000 составляет не более 180 кг, а предельная 

нагрузка на кронштейн К 700×1000 составляет не более 730 кг. 

   Согласно сводному каталогу “DAICHI” DD09-02.01.01 (www.moy-market.ru) 

вес наружного блока RZQ 100C/В и RZQ 100D составляет 106 кг и 109 кг. соот-

ветственно. 

1.7. В районе расположения наружного блока RZQ 100 кондиционера марки 

«DAIKIN» по облицовочному материалу (керамический камень правильной 

формы) фасада имеются сквозные трещины (см. Приложение № 1, фото № 2, 4, 

9, 10). 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

10 

2. Экспертная оценка

2.1. Согласно визуальному осмотру и материалам дела наружные стены зда-

ния № __ по адресу: ______________________________, выполнены из железо-

бетонных панелей с облицовкой фасада керамическим камнем правильной фор-

мы. 

2.2. Используемая модель кронштейна под наружный блок кондиционера 

отвечает требованиям по нагрузке заявленному весу наружного блока RZQ 

100 кондиционера марки «DAIKIN». 

2.3. Расположение внешнего блока RZQ 100 кондиционера марки «DAIKIN» 

(см. Приложение № 1, фото № 1-5), отвечает требованиям СНиП 3.05.01-85 

“Внутренние санитарно-технические системы (С Изменением N 1)” и  

СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”, согласно 

которым «Кондиционеры должны быть установлены горизонтально». 

 «Автономные моноблочные кондиционеры, а также кондиционеры раз-

дельного типа допускается размещать в зданиях и помещениях различного 

назначения, кроме помещений, в которых не допускается рециркуляция». 

2.4. Не соответствия в представленных представителем истца документах, 

предоставляющих информацию о технических характеристиках, применении и 

качестве крепежных изделий, не выявлены. 

2.5. Выявленные при осмотре объекта трещины по фасаду здания не имеют 

прямой связи с монтажом наружного блока RZQ 100 кондиционера марки 

«DAIKIN», так как трещины не проходят в зоне осей выполненных отверстий 

под вертикальную часть кронштейна. 
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3. ВЫВОДЫ

Ответы на вопросы, поставленные в определении суда: 

Вопрос № 1:  

   Соответствует ли установка внешнего (наружного) блока кондиционера марки 

«DAIKIN» (модель RZQ 100 D7V1B), размещенного на 3-м этаже фасада дома № 

__ по адресу: _____________________________________, в непосредственной 

близости от окна квартиры 15 данного дома, строительно-техническим требова-

ниям? 

Ответ. Установка внешнего (наружного) блока кондиционера марки 

«DAIKIN» (модель RZQ 100), размещенного на 3-м этаже фасада дома № __ по 

адресу: ___________________________, в непосредственной близости от окна 

квартиры 15 данного дома, соответствует строительно-техническим требова-

ниям. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 3-х (трех) листах. 
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Приложение №1 

Фото 1 Фото 2 

Фото 3 Фото 4 

Фото 5 Фото 6 
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Фото 7 Фото 8 

Фото 9 Фото 10 

Фото 11 Фото 12 
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