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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

ОСНОВАНИЕ: Определение Арбитражного суда ____________ области от «__» 

______ 2014 года по делу № ___________. 

ОБЪЕКТ: устройство гидроизоляции эксплуатируемой кровли подземной пар-

ковки по договору-подряда №_________. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

   Ответить на вопросы, в Определении Арбитражного суда _________________ 

области:    

1) Соответствуют ли гидроизоляционный материал (Эластоплан 102), произве-

денный  ЗАО «___________» и поставленный по договору поставки №_________ 
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от «___» _______ 2013 года между ЗАО «__________» и ООО 

«_________________», требованиям к качеству, указанным в договоре поставки 

№_____________ от «___» ______ 2013года, заключенный между ЗАО 

«____________» и ООО «_____________» и Технической информации «Эласто-

план 102 Полиуретановое универсальное гидроизоляционное покрытие ТУ 5775-

121-10861980-2012»? 

2) Соответствуют ли выполненные работы по укладке гидроизоляционного ма-

териал (Эластоплан 102), произведенные ООО ТСК «________» по договору 

подряда №25/05/13 от «___» _______ 2013 года между ООО «__________» и 

ООО ТСК «__________», требованиям, указанным в Технической информации 

«Эластоплан 102 Полиуретановое универсальное гидроизоляционное покрытие 

ТУ 5775-121-10861980-2012»? 

       Праймер какого типа (1101, 1103 или 509) использовался ООО ТСК 

«______________» при подготовке к выполнению работ по укладке гидроизоля-

ционного материала (Эластоплан 102) и соответствовало ли использование этого 

праймера требованиям, указанным в Технической информации «Эластоплан 102 

Полиуретановое универсальное гидроизоляционное покрытие ТУ 5775-121-

10861980-2012»?  

       Если не соответствовало, то могло ли это привести к нарушению гидроизо-

ляционных свойств нанесенного покрытия в целом? 

3) Каковы причины ненадлежащего качества работ по устройству гидроизоля-

ции эксплуатируемой кровли подземной парковки, расположенной по адресу: 

_________________________________________ по договору подряда № 25/05/13 

от «___» _______ 2013 года между ООО «_______» и ООО ТСК «__________»?   

Экспертиза объекта и исследование материалов по определению Арбитраж-

ного суда _____________ области от «___» ______ 2014 года по делу № ______ 
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проводил эксперт ООО «Техническая строительная экспертиза» _______(ФИО 

эксперта)________.  

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

   - строительный эксперт ____(ФИО эксперта)_____, образование – высшее. 

Окончил Московский Государственный Открытый Университет по специаль-

ности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация по доку-

менту об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж рабо-

ты в области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также 

экспертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организа-

ции в организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный 

эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осу-

ществления экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет 

Квалификационный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министер-

ства образования РФ для осуществления экспертизы технического состояния 

зданий и сооружений, проектной документации.  

   Эксперту, проводившему экспертизу и анализ представленных материа-

лов, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и 

дано предупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за да-

чу заведомо ложного заключения. 

Эксперт ____________________________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

   Представленные на рассмотрение документы: 

1. Копия Определения Арбитражного суда ___________ области от «___»

__________ 2014 г. 
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2. Договор поставки № ____________ от «___» ______ 2014 г. между ЗАО

«_______________» и ООО «__________________» (на 5-ти листах). 

3. Технические условия ТУ 5775-121-10861980-2012 Двухкомпонентный кро-

вельный и гидроизоляционный полиуретановый материал «Эластоплан 102»

завода-изготовителя (на 15-ти листах).

4. Паспорт Двухкомпонентный кровельный и гидроизоляционный полиурета-

новый материал «Эластоплан 102» (на 1 листе).

5. Товарная накладная №_________ от «___» _______ 2013 года (на 1 листе).

6. Техническая информация Двухкомпонентный кровельный и гидроизоляци-

онный полиуретановый материал «Эластоплан 102» (на 4 листах).

7. Договор подряда №__________ от «___» ______ 2013 года между ООО

«_________» и   ООО ТСК «_____________» (на 5 листах). 

8. Товарная накладная №21 от «___» _______ 2013 года (на 2 листах).

9. Техническая информация Праймер 1101 Полиуретановая грунтовка ТУ 2312-

021-10861980-2007 (на 3 листах).

10. Техническая информация Праймер 1103 Полиуретановая грунтовка для не-

пористых поверхностей ТУ 2312-021-10861980-2007 (на 3 листах).

11. Техническая информация Праймер 509 Полиуретановая адгезионная грун-

товка ТУ 2312-021-10861980-2009 (на 3 листах).

12. Техническая информация «Эластоплан 102» Полиуретановое универсальное

гидроизоляционное покрытие – копия ООО ТСК «_________» (на 2 листах).

Использованные нормативные документы 

   При составлении экспертного заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

      - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений.  

Вид документа: Постановление Госстроя России N 153 от 21.08.2003 г. Своды правил по 

проектированию и строительству.  
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Принявший орган: Госстрой России. 

Статус: Действующий.    

Тип документа: Нормативно-технический документ. 

 Дата начала действия: 21.08.2003 г.  

Опубликован: официальное издание, М. Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год. 

   - СНиП II-26-76 Кровли (с Изменениями) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 31.12.1976 N 226 

СНиП от 31.12.1976 N II-26-76 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1978 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУПЦПП, 1998; 2002 год 

Дата редакции: 25.02.1998 

– СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: 

Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 
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   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

   При выполнении работ по экспертизе подверглись изучению представленные 

документы, производился учет полученных данных, а также выполнялась фото-

фиксация. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертиза объекта (в составе экспертизы) и анализ представленных материа-

лов дела № _______________ проведено в соответствии с действующим законо-

дательством РФ и нормативной документацией, а именно: 

- произведена экспертиза гидроизоляционного покрытия эксплуатируемой 

кровли подземного гаража, расположенного по адресу: _____________________ 

(Приложение 1, фото). В ходе экспертизы произведено вскрытие эксплуатиру-

емой кровли с отбором образцов гидроизоляционного покрытия, в количестве 12 

штук, согласно Акту осмотра объекта от «___» _______ 2014 г. (Приложение 2;)  

- выполнен анализ представленных на рассмотрение экспертизы докумен-

тов; 

- выполнен анализ результатов лабораторного исследования отобранных 

на объекте образцов, представленных в Протоколе № 1/_______ от «___» 

_____2014 г. ИЛ «__________» ___________________ (Приложение 3). 

2.1. В результате произведённой визуально-инструментальной экспер-

тизы установлено: 

- в помещении подземного гаража имеются множественные протечки 

(Приложение № 1, фото);  
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- в результате вскрытия установлено, что гидроизоляционное покрытие не 

обладает жесткостью и упругостью, а также легко соскабливается с поверхности 

основания шпателем под воздействием мышечных усилий. 

2.2. В результате выполненного анализа представленных на 

рассмотрение экспертизы документов установлено: 

- отобранные образцы гидроизоляционного полиуретанового материала не 

соответствует нормативно-техническим требованиям, предъявляемым к такого 

рода материалам, при выполнении технологических условий его использования. 

2.3. На основе анализа результатов, полученных в ходе лабораторного 

исследования образцов (Протокол испытаний № 1/________), установлено: 

1. Произведены контрольные физико-механические испытания по определе-

нию условной прочности при разрыве, относительного удлинения в момент раз-

рыва и времени отверждения образцов двухкомпонентного кровельного и гидро-

изолирующего полиуретанонового материала «Эластоплан 102» производства 

ЗАО «_______________», отобранных на объекте в соответствии с Актом осмот-

ра объекта от «_____» ______ 2014 г., и контрольного образца, изготовленного в 

лаборатории «____________» ____________ по ТУ 5775-121-10861980-2012. 

2. Контрольный образец, изготовленный и испытанный в лаборатории

«_____________» ________________ по ТУ 5775-121-10861980-2012 по показа-

телям «условная прочность при разрыве» и «относительное удлинение в момент 

разрыва» (ГОСТ 26589-94) и время отверждения (ГОСТ 19007-73) соответствуют 

нормам ТУ 5775-121-10861980-2012. 

3. Испытанные образцы №№ 2, 5, 6: соответствуют требованиям нормы ТУ 5775-

121-10861980-2012 по показателю «относительное удлинение в момент разры-

ва»; не соответствуют норме ТУ по показателю «прочность при разрыве». 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

9 

4. Полученные низкие значения условной прочности позволяют предположить,

что образцы №№ 2, 5, 6 имеют недостаточную степень полимеризации вслед-

ствие недостатка отверждающего компонента (компонента №2). 

   Возможной причиной недостаточной прочности (недостаточной степени поли-

меризации) отобранных при проведении экспертизы образцов является несо-

блюдение пропорций смешиваемых компонентов двухкомпонентного гидроизо-

ляционного полиуретанового материала «Эластоплан 102». 

3. ВЫВОДЫ

на вопросы, поставленные в определении Арбитражного суда  

____________ области от «___» _______ 2014 года по делу № __________ 

   На основании результатов проведенной экспертизы объекта, анализа представ-

ленных на рассмотрение экспертизы документов и результатов, лабораторного 

исследования образцов, экспертом даны следующие ответы на вопросы, постав-

ленные в Определении Арбитражного суда Свердловской области:    

   Вопрос 1: Соответствуют ли гидроизоляционный материал Эластоплан 102, 

произведенный ЗАО «____________» и поставленный по договору поставки 

№______________ от «___» _______ 2013 года между ЗАО «__________» и ООО 

«__________________», требованиям к качеству, указанным в договоре поставки 

№___________ от «___» ______ 2013 года, заключенный между ЗАО 

«_____________» и ООО «_____________» и Технической информации «Эла-

стоплан 102. Полиуретановое универсальное гидроизоляционное покрытие ТУ 

5775-121-10861980-2012»?  
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   Ответ: Гидроизоляционный материал Эластоплан 102, произведенный ЗАО 

«________________» и поставленный по договору поставки №____________ от 

«___» _______ 2013 года между ЗАО «___________» и ООО «______________», 

требованиям к качеству, указанным в договоре поставки и Технической инфор-

мации «Эластоплан 102» Полиуретановое универсальное гидроизоляционное 

покрытие по показателям «отностительное удлинение в момент разрыва» соот-

ветствует требованиям ТУ 5775-121-10861980-2012», но не соответствует по по-

казателю «прочность при разрыве». 

   Вопрос 2: Соответствуют ли выполненные работы по укладке гидроизоляци-

онного материала (Эластоплан 102), произведенные ООО ТСК «________» по 

договору подряда №___________ от «___» ________ 2013 года между ООО 

«________» и ООО ТСК «___________», требованиям, указанным в Технической 

информации «Эластоплан 102.Полиуретановое универсальное гидроизоляцион-

ное покрытие ТУ 5775-121-10861980-2012»? 

   Праймер какого типа (1101, 1103 или 509) использовался ООО ТСК 

«___________» при подготовке к выполнению работ по укладке гидроизоляци-

онного материала Эластоплан 102 и соответствовало ли использование этого 

праймера требованиям, указанным в Технической информации «Эластоплан 102 

Полиуретановое универсальное гидроизоляционное покрытие ТУ 5775-121-

10861980-2012»?  

   Если не соответствовало, то могло ли это привести к нарушению гидроизоля-

ционных свойств нанесенного покрытия в целом?   

   Ответ: Выполненные работы по укладке гидроизоляционного материала Эла-

стоплан 102, произведенные ООО ТСК «___________» по договору подряда 

№__________ от «___» _______ 2013 года между ООО «___________» и ООО 

ТСК «____________», требованиям, указанным в Технической информации 

«Эластоплан 102 Полиуретановое универсальное гидроизоляционное покрытие 
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ТУ 5775-121-10861980-2012» не соответствуют договору по качеству выполнен-

ных работ. 

   В ходе выполненной экспертизы установить какого типа (1101, 1103 или 509) 

праймер использовался ООО ТСК «___________» при подготовке к выполнению 

работ по укладке гидроизоляционного материала Эластоплан 102 и соответство-

вало ли использование этого праймера требованиям, указанным в Технической 

информации «Эластоплан 102 Полиуретановое универсальное гидроизоляцион-

ное покрытие ТУ 5775-121-10861980-2012» не представлялось возможным по-

скольку имеет слишком тонкий слой и схожий состав.    Поскольку праймер 

служит для лучшего сцепления гидроизоляционного материала с поверхностью 

основания, использование праймера не могло привести к нарушению гидроизо-

ляционных свойств нанесенного покрытия в целом. 

   Вопрос 3: Каковы причины ненадлежащего качества работ по устройству гид-

роизоляции эксплуатируемой кровли подземной парковки, расположенной по 

адресу: 

________________________________________________________________ по 

договору подряда № 25/05/13 от «___» _________ 2013 года между ООО 

«___________» и ООО ТСК «___________»?   

   Ответ: Причиной ненадлежащего качества работ по устройству гидроизоляции 

эксплуатируемой кровли подземной парковки, расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

по договору подряда № 25/05/13 от «___» _______ 2013 года между ООО 

«______________» и ООО ТСК «________________» является нарушение техно-

логии при выполнении работ по устройству гидроизоляционного покрытия на 

объекте.  
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   Несоответствие гидроизоляционного покрытия «Эластоплан 102» заявленным 

техническим характеристикам и нормам ТУ 5775-121-10861980-2012 связано с 

нарушением технологии производства работ по устройству гидроизоляционного 

покрытия. Согласно результатам испытаний (Протокол №1/________) неполная 

степень полимеризации материала связана с недостатком отверждающего ком-

понента.  

   Возможной причиной недостаточной прочности (недостаточной степени поли-

меризации) отобранных при проведении экспертизы образцов, является несо-

блюдение пропорций смешиваемых компонентов двухкомпонентного гидроизо-

ляционного полиуретанового материала «Эластоплан 102». 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 14-ти (четырнадцати) листах; 

Приложение №2 – Акт от «___» _______ 2014 г. на 1-ом (одном) листе; 

Приложение №3 – Протокол № 1/_________ ИЛ «___________» ____________  

   на 3-х (трех) листах.  
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Приложение № 1. 

 Фото 1. 

Фото 2. 
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