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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 

    Генеральный директор 

     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

____________ 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ____________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Договор: № ____________ от _________ 2024 года 

Объект экспертизы: блокированный жилой дом 

Адрес объекта: ________________________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., ___________ 2024 г., в период времени с 11.00 до 13.00. Обработку 

результатов исследования и разработку технического заключения выполнили 

эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В. и эксперт ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» Калинин Н.В. 
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Цель проведения экспертизы: установление влияния разрушения ½ части 

блокированного жилого дома, расположенного по адресу: 

____________________________ кв. 1, на техническое состояние 

блокированного жилого дома, расположенного по адресу: 

__________________________________________ кв. 2, а также установление 

объема и стоимости работ по устранению выявленных недостатков. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера ________________; 

   - рулетка __________________________. Номер свидетельства: 

__________________________; 

   - дальномер лазерный ___________________________. Номер свидетельства: 

_________________________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ Р 58941-2020 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88; 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; 

   - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.; 
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   - СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-10-2004.; 

   - СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции; 

   - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения.; 

   - СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений; 

   - СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.; 

   - ГОСТ 34741-2021 Системы газораспределительные. Требования к 

эксплуатации сетей газораспределения природного газа.; 

   - СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные; 

   - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

   Документы, представленные для проведения экспертизы: 

    - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ (ЖИЛОГО ДОМА, 

ЖИЛОГО СТРОЕНИЯ) № ____ по улице _____________. Инвентарный номер 

______________от ___________ 2006г. на 12 листах; 

   - КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА от ________ 2015г. 

№ ________________ на 3 листах. 

  Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № ___________ от 

____________ 2024 года.   

   Экспертиза проведена с учетом отдельных требований ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 
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состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   2.1. Причиной проведения экспертизы послужило обращение ______________, 

являющегося владельцем и жильцом квартиры, расположенной по адресу: 

________________________________________________________.  

   Целью проведения экспертизы является установления возможного влияния 

разрушения (сноса) ½ части блокированного жилого дома, расположенного по 

адресу: _____________________________________________________ кв. 1 (см. 

Приложение 1, фото 4, 6, 7, 8, 9, 10; см. Приложение 2, Рис 1-2), на техническое 

состояние блокированного жилого дома, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________кв. 2 (см. 

Приложение 1, фото 1, 2, 3, 5; см. Приложение 2, Рис 1-2). 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

   - фактически надземная часть ½ блокированного жилого дома, расположенного 

по адресу: ______________________________________________________ кв. 1, 

разрушена в следствии сноса (см. Приложение 1, фото 4, 6, 7, 8, 9, 10; см. 
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Приложение 2, Рис. 1-2), за исключением кирпичной стены примыкающей к ½ 

части блокированного жилого дома, расположенного по адресу: 

_______________________________________________________ кв. 2 (см. 

Приложение 1, фото 4, 5, 6, 7, 8; см. Приложение 2, Рис. 1-2); 

   - в следствии разрушения ½ блокированного жилого дома, расположенного по 

адресу: _________________________________________________________ кв. 1, 

повреждены стены помещения санузла, относящегося к ½ части блокированного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________ кв. 2, а также 

отсутствует капитальная крыша над помещением санузла. На момент 

проведения экспертизы над помещением санузла был выполнен временный 

навес с кровельным покрытием из андулина (см. Приложение 1, фото 4, 6); 

   - в следствии разрушения ½ блокированного жилого дома, расположенного по 

адресу: ______________________________________________________ кв. 1, 

отсутствует фронтон крыши, а также повреждено кровельное покрытие крыши 

(см. Приложение 1, фото 4, 10) ½ блокированного жилого дома, расположенного 

по адресу: ___________________________________________________- кв. 2; 

   - в следствии разрушения ½ блокированного жилого дома, расположенного по 

адресу: ______________________________________________________ кв. 1, 

происходит систематический залив дождевыми водами помещений в кв. 2 ½ 

блокированного жилого дома, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________ (см. 

Приложение 1, фото 11, 12; см. Приложение 2, Рис. 1-2); 

   - в ходе разрушения ½ блокированного жилого дома, расположенного по 

адресу: __________________________________________________ кв. 1, 

повреждена (перерезана) труба газоснабжения кв. 2 ½ блокированного жилого 

дома, расположенного по адресу: ___________________________________ (см. 

Приложение 1, фото 15, 16, 17). 
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   2.1.1. В результате проведенной экспертизы установлено что стена, оставшаяся 

после разрушения надземной части ½ блокированного жилого дома, 

расположенного по адресу: _______________________________________ кв. 1 

(далее - ½ дома на участке квартиры 1) , имеет крены и деформации, величиной 

до 290мм, в сторону кв. 2 ½ блокированного жилого дома, расположенного по 

адресу: _________________________________________________ 

 (далее - ½ дома на участке квартиры 2), что является дефектом и нарушением 

требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.», в соответствии с которым: 

   9.18.5 Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от про-

ектных не должны превышать указанных в таблице 9.8. 

Таблица 9.8 

Проверяемые 

конструкции 

(детали) 

Предельные отклонения, мм Контроль (ме-

тод, вид реги-

страции) 

стен столбов фундамента стен столбов 

из кирпича, 

керамических 

и природных 

камней пра-

вильной фор-

мы, крупных 

блоков 

из бута и бутобетона 

Толщина кон-

струкции 

±15 ±10 ±30 ±20 ±20 Измерительный, 

журнал работ 

Отметки опор-

ных поверхно-

стей 

-10 -10 -25 -15 -15 То же 

Ширина про-

стенков 

-15 - - -20 - " 

Ширина прое-

мов 

+15 - - +20 - " 

Смещение вер-

тикальных осей 

оконных прое-

мов от верти-

кали 

20 - - 20 - " 
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Смещение осей 

конструкций от 

разбивочных 

осей 

10 

(10) 

10 20 15 10 Измерительный, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

Отклонения 

поверхностей и 

углов кладки от 

вертикали: 

на один этаж 10 
(5) 

10 - 20 15 То же 

на здание высо-

той более двух 

этажей 

30 

(30) 

30 30 30 30 " 

Толщина швов 

кладки: 

Измерительный, 

журнал работ 

горизонтальных -2; 

+3 

-2; +3 - - - 

вертикальных -2; 

+2 

-2; +2 - - - 

Отклонения 

рядов кладки 

от горизонта-

ли на 10 м дли-

ны стены 

15 

(15) 

- 30 20 - Технический 

осмотр, геоде-

зическая испол-

нительная схе-

ма 

Неровности на 

вертикальной 

поверхности 

кладки, обна-

руженные при 

накладывании 

рейки длиной 2 

м 

10 5 - 15 15 Технический 

осмотр, журнал 

работ 

Размеры сече-

ния вентиляци-

онных каналов 

±5 - - - - Измерительный, 

журнал работ 

Примечание - В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для кон-

струкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и па-

нелей. 
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   Наличие крена стены является результатам некачественного выполнения 

кладочных работ, а также следствием разрушением раскреплений (связей) при 

сносе ½ дома на участке квартиры 2.  

   По причине демонтажа связей (при сносе ½ дома на участке квартиры 1), а 

также в следствии наличия деформаций и кренов не обеспечена 

пространственная жесткость и устойчивость стены (т.е. не обеспечена 

механическая безопасность), что ведет к разрушению стены, тем самым создавая 

угрозу жизни и здоровью граждан, а также имуществу третьих лиц, что является 

нарушением требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в 

соответствии с которым: 

   «Статья 7. Требования механической безопасности 

   Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны 

обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе 

строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни 

или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений в результате: 

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их

частей; 

2) разрушения всего здания, сооружения или их части;

3) деформации недопустимой величины строительных конструкций,

основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей 

территории; 

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-

технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в 

результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих 

строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.». 
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   2.1.2. В результате проведенной экспертизы установлено что, в следствии 

разрушения ½ дома на участке квартиры 1, повреждены стены помещения 

санузла, относящегося к ½ дома на участке квартиры 2, а также отсутствует 

капитальная крыша над помещением санузла квартиры 2. Кроме того, в 

следствии разрушения ½ дома на участке квартиры 1, на ½ дома квартиры 2 

отсутствует фронтон крыши, а также повреждено кровельное покрытие крыши 

из металлчерепицы. В следствии наличия выявленных повреждений происходят 

систематические заливы дождевыми водами помещений ½ дома на участке 

квартиры 2, что является дефектом, возникшим в результате разрушения ½ дома 

на участке квартиры 1, и нарушением требований СП 55.13330.2016 «Дома 

жилые одноквартирные», в соответствии с которым: 

   «6.10 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, 

обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких 

температур, при наличии агрессивной среды, биологических и других 

неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330. 

   В необходимых случаях должны быть приняты меры по предотвращению 

проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и 

ограждающих конструкций дома, а также образования недопустимого 

количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях 

путем достаточной герметизации конструкций или устройства 

вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек. Для этого 

следует применять необходимые защитные составы и покрытия в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов.». 

   2.1.3. В результате проведенной экспертизы установлено что, в ходе 

разрушения ½ дома на участке квартиры 1, повреждена (перерезана) труба, 

обеспечивающая газоснабжение ½ дома на участке квартиры кв. 2. В следствии 

повреждения трубы, газоснабжение ½ дома на участке квартиры кв. 2, на момент 

проведения экспертизы отсутствовало, что является нарушением требований 
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ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации 

сетей газораспределения природного газа.», в соответствии с которым: 

   «4.2 Организации или физические лица, владеющие сетями 

газораспределения, отдельными сооружениями или технологическими 

устройствами сетей газораспределения на праве собственности или другом 

законном основании, обеспечивают их содержание в исправном состоянии 

путем выполнения комплекса работ, предусмотренных настоящим 

стандартом, а также проведения экспертизы промышленной безопасности, в 

случае отнесения указанных сетей к ОПО в соответствии с нормативными 

документами.». 

2.2. Установление фактического объема и стоимости работ по устранению 

выявленных повреждений и недостатков технического состояния, 

возникших в следствии разрушения ½ части блокированного жилого дома, 

расположенного по адресу: _______________________________ кв. 1 

   В составе проведенной экспертизы установлен перечень и объемы работ по 

устранению выявленных повреждений и недостатков технического состояния 

блокированного жилого дома, по адресу: __________________________ кв. 2, 

возникших в следствии разрушения ½ блокированного жилого дома, по адресу: 

________________________ кв. 1.   

   Перечень и объемы работ по устранению выявленных повреждений и 

недостатков технического состояния представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. Количество 

ДЕМОНТАЖ  СТЕНЫ 

1 Разборка кирпичной стены куб.м. 26,2 

2 Вывоз мусора т. 41,9 

https://tse.expert
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ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

3 

Устройство траншеи под ленточные 

фундаменты, шириной 300мм, глубиной 

2000мм. 

куб.м. 12,2 

4 Вывоз отвала грунта куб.м. 6,0 

ФУНДАМЕНТЫ 

5 
Устройство щебеночной подсыпки из 

гранитного щебня фр. 40-60, толщ. 300мм 
куб.м. 1,2 

6 
Устройство бетонной подготовки, бетон 

класса В7,5, толщ. 100мм 
куб.м. 0,4 

7 Устройство арматурного каркаса: 

   - Ø 12 А500С м.п. 52,5 

   - Ø 6 А500С м.п. 15,0 

8 Заливка бетонной смеси: 

   - бетон класса В25 куб.м. 11,7 

9 Устройство «отсечной» гидроизоляции: 

   - гидроизол, 1 слой кв.м. 5,0 

СТЕНЫ 

10 

Устройство кладки стен (включая 

фронтон), с анкеровкой, из облицовочного 

керамического кирпича на цементно-

песчаном растворе: 

   - кирпич керамический облицовочный 

250х120х65, М200 
куб.м. 15,5 

   - дюбель fischer VBS-M M8х185 мм шт. 117 

КРЫША 

11 Демонтаж кровли из листовой стали кв.м. 3,0 

12 Демонтаж кровли из металлочерепицы на кв.м. 2,5 

https://tse.expert
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поврежденных участках 

13 
Устройство теплоизоляции из 

минераловатного плитного утеплителя 
куб.м. 3,8 

14 Устройство пароизоляции кв.м. 15,0 

15 
Устройство кровли из металлочерепицы 

на поврежденных участках 
кв.м. 3,0 

16 Облицовка карнизов ПВХ сайдингом кв.м. 4,2 

17 
Монтаж кровельных уголков из крашеной 

листовой стали 
м.п. 12,0 

18 
Монтаж конькового прогона из крашеной 

листовой стали 
м.п. 1,0 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 

19 
Сварка стальной газопроводной трубы 

диам. до 50мм 
соед. 1 

ПРОЧЕЕ 

20 Вывоз мусора м.п. - 

   На основании установленных перечня и объемов определена сметная 

стоимость работ по устранению выявленных дефектов и недостатков 

технического состояния составляющая 1 012 731,96 руб. 

   Смета представлена в Приложении 3 к данному заключению. 

https://tse.expert
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Целью проведения экспертизы является установление влияния разрушения ½ 

части блокированного жилого дома, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________ кв. 1, на 

техническое состояние блокированного жилого дома, расположенного по адресу: 

_______________________________________________________ кв. 2. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Не снесенная, после разрушения ½ дома на участке квартиры 1, стена имеет

крены и деформации, на величину дом 290мм, в сторону ½ дома на участке 

квартиры 2, что является дефектом и нарушением требований СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87.». 

   В следствии наличия деформаций и кренов не обеспечена пространственная 

жуткость и устойчивость стены (т.е. не обеспечена механическая безопасность), 

что ведет к разрушению стены, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью 

граждан, а также имуществу третьих лиц, что является нарушением требований 

Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

2. В следствии разрушения ½ дома на участке квартиры 1, повреждены стены

помещения санузла, относящегося к ½ дома на участке квартиры 2, а также 

отсутствует капитальная крыша над помещением санузла. Кроме того, в 

следствии разрушения ½ дома на участке квартиры 1, на ½ дома квартиры 2 

отсутствует фронтон крыши, а также повреждено кровельное покрытие из 

металлчерепицы. В следствии наличия выявленных повреждений происходят 

систематические заливы дождевыми водами помещений ½ дома на участке 

квартиры 2, что является дефектом, возникшим в результате разрушения ½ дома 

на участке квартиры 1, и нарушением требований СП 55.13330.2016 «Дома 

жилые одноквартирные»; 

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

15 

3. В ходе разрушения ½ дома на участке квартиры 1, повреждена (перерезана)

труба, обеспечивающая газоснабжение ½ дома на участке квартиры кв. 2. В 

следствии повреждения трубы, газоснабжение ½ дома на участке квартиры кв. 2, 

на момент проведения экспертизы отсутствовало, что является нарушением 

требований ГОСТ 34741-2021 «Системы газораспределительные. Требования к 

эксплуатации сетей газораспределения природного газа.»; 

4. В составе проведенной экспертизы установлены перечень, объемы и

стоимость работ по устранению выявленных повреждений и недостатков 

технического состояния блокированного жилого дома, по адресу: 

________________________________________________________ кв. 2, 

возникших в следствии разрушения ½ блокированного жилого дома, по адресу: 

________________________________________________________ кв. 1.   

   Перечень и объемы работ по устранению выявленных дефектов и недостатков 

представлены в Таблице 1 данного заключения. 

   Стоимость работ по устранению выявленных дефектов составляет 1 012 731,96 

руб. 

   Смета представлена в Приложении 3 к данному заключению. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»   _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 3-х (трех) листах; 

   - Приложение 2 – План 1-го этажа, План 2-го этаже на 1-м (одном) листе; 

   - Приложение 3 – Локальный сметный расчет №1 на 8-и (восьми) листах. 

https://tse.expert
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Приложение 1 

Фото 1   фото 2 

 Фото 3          фото 4 

Фото 5  фото 6 
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Приложение 2 

Рис. 1. Схема существующих и разрушенных конструкций и помещений (с указанием 

заливаемых помещений) на 1-м этаже. 

Рис. 2. Схема существующих и разрушенных конструкций и помещений (с указанием 

заливаемых помещений) на 2-м этаже. 

- часть блокированного жилого дома на участке расположения квартиры 2, по адресу: ___________________. 

- заливаемые помещения части блокированного жилого дома на участке расположения квартиры 2, по 

адресу: ___________________________________. 

 - часть блокированного жилого дома на участке расположения квартиры 1, по адресу: ___________________. 

 - не снесенная стена части блокированного жилого дома на участке расположения квартиры 1, по адресу: 

_________________________________________. 
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https://tse.expert/what-we-do/


1

Приложение № 3

Состав базисно-индексным методом

Основ

Составлен(а) в  уровне ценIII квартал 2024г.

Сметная стоимость 1 012,73 (49,92) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 843,94 (49,92) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 182,55 (3,74) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффициен
тов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР46-04-001-04 м3 26,2 1 26,2
1 62,91 1 648,24 48,81 80 450,59

2 59,65 1 562,83 14,38 22 473,50

чел.-ч 7,1 186,02

122,56 3 211,07 102 924,09

1 648,24 80 450,59

Пр/812-040.2-1 % 91 91 1 499,90 73 210,04

Пр/774-040.2 % 52 52 857,08 41 834,31

5 568,05 217 968,44

2 ФССЦпг-01-01-01-
041

1 т груза 41,9 1 41,9 42,98 1 800,86 15,14 27 265,02

1 800,86 27 265,02

3 ФССЦпг-03-21-01-
015

1 т груза 41,9 1 41,9 13,38 560,62 15,14 8 487,79

560,62 8 487,79

4 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,122 1 0,122

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
вручную
Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 15 км
Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
р а р о  2Объем=12,2 / 100

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения)  а также зданий (сооружений) в целомСП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных
элементов здания (сооружения)  а также зданий (сооружений) в целомВсего по позиции

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. 
Разборка: кирпичных стен
ОТ

ЭМ

432,61

7,41

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Установление фактического объема и стоимости работ по устранению выявленных повреждений и недостатков технического состояния, возникших в следствии разрушения ½ части блокированного жилого дома, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________

 (наименование работ и затрат)

ДОГОВОР: № __________ от __________ 2024 года
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Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 1 201,20 1,15 168,53 48,81 8 225,95

чел.-ч 154 1,15 21,6062

1 201,20 168,53 8 225,95

168,53 8 225,95

Пр/812-001.2-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 134,99 6 588,99

Пр/774-001.2, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 57,30 2 796,82

360,82 17 611,76

5 ФЕР01-02-060-02 100 м3 0,06 1 0,06

Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 463,50 1,15 31,98 48,81 1 560,94

чел.-ч 61,8 1,15 4,2642

463,50 31,98 1 560,94

31,98 1 560,94

Пр/812-001.2-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 25,62 1 250,31

Пр/774-001.2, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 10,87 530,72

68,47 3 341,97

6 ФССЦпг-03-21-01-
015

1 т груза 9,6 1 9,6 13,38 128,45 15,14 1 944,73

128,45 1 944,73

7 ФЕР08-01-002-02 м3 1,2 1 1,2
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б

1 6,75 1,15 9,32 48,81 454,91

2 8,29 1,25 12,44 14,38 178,89

3 0,81 1,25 1,22 48,81 59,55

4 0,37 0,44 8,92 3,92

чел.-ч 0,85 1,15 1,173

чел.-ч 0,07 1,25 0,105

15,41 22,20 637,72

10,54 514,46

Пр/812-008.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 10,43 509,32

Пр/774-008.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 6,18 301,73

38,81 1 448,77

ФОТ

НР Земляные сооружения

СП Земляные сооружения

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 15 км
Объем=6*1,6

Всего по позиции

Устройство основания под фундаменты: щебеночного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные 
  2Объем=6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
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8 ФССЦ-02.2.05.04-
1817

м3 1,38 1 1,38 103,00 142,14 8,92 1 267,89

142,14 1 267,89

9 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,004 1 0,004

Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 1 053,00 1,15 4,84 48,81 236,24

2 1 566,06 1,25 7,83 14,38 112,60

3 244,39 1,25 1,22 48,81 59,55

4 909,27 3,64 8,92 32,47

чел.-ч 135 1,15 0,621

чел.-ч 18,12 1,25 0,0906

3 528,33 16,31 381,31

6,06 295,79

Пр/812-006.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 5,56 271,54

Пр/774-006.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 2,99 145,82

24,86 798,67

10 ФССЦ-04.1.02.05-
0003

м3 0,408 1 0,408 560,00 228,48 8,92 2 038,04

228,48 2 038,04

11 ФЕР06-01-001-22 100 м3 0,117 1 0,117

Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 3 189,60 1,15 429,16 48,81 20 947,30

2 3 499,23 1,25 511,76 14,38 7 359,11

3 405,88 1,25 59,36 48,81 2 897,36

4 4 013,08 469,53 8,92 4 188,21

чел.-ч 360 1,15 48,438

чел.-ч 30,37 1,25 4,4416125

10 701,91 1 410,45 32 494,62

488,52 23 844,66

Пр/812-006.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 448,46 21 889,40

Пр/774-006.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 240,84 11 755,42

2 099,75 66 139,44

12 ФССЦ-04.1.02.05-
0009

м3 11,8755 1 11,8755 725,69 8 617,93 8,92 76 871,94

8 617,93 76 871,94

13 ФССЦ-08.4.03.03-
0032

т 0,047 1 0,047 7 997,23 375,87 8,92 3 352,76

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 
мм
Объем=0,89/1000*52,5

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)

Всего по позиции

Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 
Объем=11,7 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

Устройство бетонной подготовки
Объем=0,4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

Всего по позиции

https://tse.expert/our-work/
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375,87 3 352,76

14 ФССЦ-08.4.03.03-
0029

т 0,003 1 0,003 8 213,72 24,64 8,92 219,79

24,64 219,79

15 ФЕР08-01-003-02 100 м2 0,05 1 0,05

Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 121,98 1,15 7,01 48,81 342,16

2 89,84 1,25 5,62 14,38 80,82

3 6,38 1,25 0,40 48,81 19,52

4 41,71 2,09 8,92 18,64

чел.-ч 14,3 1,15 0,82225

чел.-ч 0,55 1,25 0,034375

253,53 14,72 441,62

7,41 361,68

Пр/812-008.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 7,34 358,06

Пр/774-008.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 4,35 212,13

26,41 1 011,81

16 ФССЦ-01.2.03.03-
0007

т 0,011 1 0,011 3 316,55 36,48 8,92 325,40

36,48 325,40

17 ФССЦ-12.1.02.01-
0001

м2 5,5 1 5,5 7,83 43,07 8,92 384,18

43,07 384,18

18 ФЕР46-02-007-02 м3 15,5 1 15,5
1 58,01 899,16 48,81 43 888,00

2 2,13 33,02 14,38 474,83

4 124,75 1 933,63 8,92 17 247,98

чел.-ч 7,1 110,05

184,89 2 865,81 61 610,81

899,16 43 888,00

Пр/812-040.1-1 % 103 103 926,13 45 204,64

Пр/774-040.1 % 59 59 530,50 25 893,92

4 322,44 132 709,37

19 ФССЦ-06.1.01.05-
0019

1000 шт 6,2 1 6,2 2 158,30 13 381,46 8,92 119 362,62

13 381,46 119 362,62

20 ФЕР06-03-004-01 т 0,0135 1 0,0135

Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 2 560,54 1,15 39,75 48,81 1 940,20

2 51,19 1,25 0,86 14,38 12,37

ОТ

ЭМ

Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 200

Объем=6200 / 1000

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
Объем=0,115/1000*117

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций  возведение отдельных конструктивных элементовСП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих
конструкций  возведение отдельных конструктивных элементовВсего по позиции

Гидроизол ГИ-К

Всего по позиции

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах 
 б 15 3ОТ

ЭМ

М

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Мастика битумная

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=0,22/1000*15

Всего по позиции

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой
Объем=5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 
мм

https://tse.expert/what-we-do/
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3 7,32 1,25 0,12 48,81 5,86

4 10 103,46 0,05 8,92 0,45

чел.-ч 289 1,15 4,486725

чел.-ч 0,59 1,25 0,0099563

12 715,19 40,66 1 953,02

39,87 1 946,06

Пр/812-006.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 36,60 1 786,48

Пр/774-006.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 19,66 959,41

96,92 4 698,91

21 цена поставщика шт 117 1 117 427,50 5 607,34 8,92 50 017,50

5 607,34 50 017,50

22 ФЕР46-04-008-02 100 м2 0,03 1 0,03

1 66,92 2,01 48,81 98,11

2 12,52 0,38 14,38 5,46

чел.-ч 8,58 0,2574

79,44 2,39 103,57

2,01 98,11

Пр/812-040.2-1 % 91 91 1,83 89,28

Пр/774-040.2 % 52 52 1,05 51,02

5,27 243,87

23 ФЕР46-04-008-02 100 м2 0,025 1 0,025

1 66,92 1,67 48,81 81,51

2 12,52 0,31 14,38 4,46

чел.-ч 8,58 0,2145

79,44 1,98 85,97

1,67 81,51

Пр/812-040.2-1 % 91 91 1,52 74,17

Пр/774-040.2 % 52 52 0,87 42,39

4,37 202,53

24 ФЕР26-01-039-01 м3 3,8 1 3,8
Прил.26.2

Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 98,29 0,8625 322,15 48,81 15 724,14

2 40,47 1,25 192,23 14,38 2 764,27

3 6,38 1,25 30,31 48,81 1 479,43

чел.-ч 10,58 0,8625 34,67595

чел.-ч 0,55 1,25 2,6125

138,76 514,38 18 488,41

352,46 17 203,57

Пр/812-020.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 307,70 15 018,72

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения)  а также зданий (сооружений) в целомСП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных
элементов здания (сооружения)  а также зданий (сооружений) в целомВсего по позиции

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых 
При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75

Разборка покрытий кровель: из металлочерепицы
Объем=2,5 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения)  а также зданий (сооружений) в целомСП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных
элементов здания (сооружения)  а также зданий (сооружений) в целомВсего по позиции

Цена=513,00/1,2

Всего по позиции

Разборка покрытий кровель: из листовой стали
Объем=3 / 100

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Дюбель fischer VBS-M M8х185 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

https://tse.expert/our-work/
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Пр/774-020.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 164,78 8 042,67

986,86 41 549,80

25 ФССЦ-12.2.05.05-
0010

м3 3,876 1 3,876 745,74 2 890,49 8,92 25 783,17

2 890,49 25 783,17

26 ФЕР26-01-055-02 100 м2 0,15 1 0,15

Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 125,51 1,15 21,65 48,81 1 056,74

2 16,43 1,25 3,08 14,38 44,29

3 2,90 1,25 0,54 48,81 26,36

4 831,38 124,71 8,92 1 112,41

чел.-ч 14,36 1,15 2,4771

чел.-ч 0,25 1,25 0,046875

973,32 149,44 2 213,44

22,19 1 083,10

Пр/812-020.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 19,37 945,55

Пр/774-020.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 10,37 506,35

179,18 3 665,34

27 ФССЦ-01.7.07.12-
0022

м2 17,25 1 17,25 12,19 210,28 8,92 1 875,70

210,28 1 875,70

28 ФЕР12-01-023-03 100 м2 0,03 1 0,03

Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 394,59 1,15 13,61 48,81 664,30

2 98,67 1,25 3,70 14,38 53,21

3 14,69 1,25 0,55 48,81 26,85

4 1 308,00 39,24 8,92 350,02

чел.-ч 45,67 1,15 1,575615

чел.-ч 1,14 1,25 0,04275

1 801,26 56,55 1 067,53

14,16 691,15

Пр/812-012.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 13,89 678,02

Пр/774-012.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 6,86 334,86

77,30 2 080,41

29 ФССЦ-12.1.03.02-
0001

м2 4,2 1 4,2 70,50 296,10 8,92 2 641,21

296,10 2 641,21

30 ФЕР15-01-050-04 100 м2 0,042 1 0,042

Всего по позиции

Металлочерепица «Монтеррей»

Всего по позиции

Облицовка карнизов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из 
с е ес  а ер а оОбъем=4,2 / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Объем=3 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Всего по позиции

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: отдельные участки

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без 
с е о о о с  а ер а о )Объем=15 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Плиты минераловатные, на синтетическом связующем, теплоизоляционные, П-175

https://tse.expert/what-we-do/
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Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 1 520,86 1,15 73,46 48,81 3 585,58

2 6,28 1,25 0,33 14,38 4,75

3 1,78 1,25 0,09 48,81 4,39

4 593,77 24,94 8,92 222,46

чел.-ч 167,68 1,15 8,098944

чел.-ч 0,14 1,25 0,00735

2 120,91 98,73 3 812,79

73,55 3 589,97

Пр/812-015.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 66,20 3 230,97

Пр/774-015.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 30,63 1 495,22

195,56 8 538,98

31 ФССЦ-08.1.02.23-
0011

м2 4,41 1 4,41 60,56 267,07 8,92 2 382,26

267,07 2 382,26

32 ФЕР12-01-010-01 100 м2 0,065 1 0,065

Приказ от 04.08.2020 
№ 421/пр п.58б

1 829,12 1,15 61,98 48,81 3 025,24

2 21,88 1,25 1,78 14,38 25,60

3 3,51 1,25 0,29 48,81 14,15

4 6 516,18 8,59 8,92 76,62

чел.-ч 97,2 1,15 7,2657

чел.-ч 0,27 1,25 0,0219375

7 367,18 72,35 3 127,46

62,27 3 039,39

Пр/812-012.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 61,09 2 981,64

Пр/774-012.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 30,17 1 472,58

163,61 7 581,68

33 ФССЦ-08.1.02.07-
0034

м2 6,5 1 6,5 164,28 1 067,82 8,92 9 524,95

1 067,82 9 524,95

34 ФЕР16-02-010-10 стык 1 1 1
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б

1 4,86 1,15 5,59 48,81 272,85

2 1,53 1,25 1,91 14,38 27,47

4 5,40 5,40 8,92 48,17

чел.-ч 0,49 1,15 0,5635

11,79 12,90 348,49

5,59 272,85ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, 
разжелобки, профили с покрытием
Всего по позиции

Сварка стальной газопроводной трубы, диаметр трубопровода: 50 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
о о а ой с аОбъем=(13*0,5) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Панели фасадные сайдинг

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Пр/812-108.0-1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 73 0,9 65,7 3,67 179,26

Пр/774-108.0, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 34 0,85 28,9 1,62 78,85

18,19 606,60

168 788,66

49 915,97 1 012 731,96

Составил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" Н.В. Калинин

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

Проверил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" М.В. Тебуев

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

  ВСЕГО по смете

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Итоги по смете:
     НДС 20% (только ТЦ)
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