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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: __________________________________. 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: № ___________ от «___» __________ 2013 г. 

Объект: трубопровод отопления и ГВС. 

Адрес объекта: _________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(Ф.И.О.)______ «___» _______2013 г. в дневное время с 11-00 до 13-00 час 

при положительной температуре наружного воздуха. Обработку результатов ис-

следования и разработку технического заключения выполнил эксперт ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» _____(Ф.И.О.)______. 
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Цель экспертизы:  

   Выполнить экспертизу трубопроводов отопления и ГВС в производственных, 
складских и технических помещениях. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

– СП 118.13330.2012   Общественные здания и сооружения;

- СП 60.13330.2012   Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные;

- ГК РФ Статья 539. Договор энергоснабжения;

- Приказ Госстроя РФ от 06.05.2000 N 105.

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

на ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Общие положения: 

   Экспертиза объекта осуществлена с целью определения теплопотребления 

площадей «___________» от тепловых сетей МКД (раздельно от теплопотребле-

ния помещений, принадлежащих компании «___________»). Также обследова-

лось наличие в помещениях «__________» приборов отопления и потребителей 
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ГВС и соответствие микроклимата в помещениях «__________» действующим 

нормативам. 

   При выполнении работ по экспертизе производился учет полученных данных. 

Характеристика объекта: 

   Объектом экспертизы являтеся система отопления и ГВС в 

производтственных, складских и технических помещениях, расположенных по 

адресу: _____________________________________. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Была произведена экспертиза объекта, проверка наличия и работоспособности 

системы отопления и потребителей ГВС, замеры и фиксация результатов, сбор и 

исследование документов. 

  В помещениях, расположенных внутри периметра здания, отсутствуют 

потребители тепла и ГВС. Единственный стояк системы отопления является 

транзитным, не имеет врезок и заделан в ограждающую конструкцию. Потреби-

тели ГВС имеют собственную запорную арматуру и счётчики (см. Приложение 

№3). 

   В помещениях стр. 2 проходят 2 трубы отопления, которые являются транзит-

ными согласно акту проверки ОАО _________ (см. Приложение №3) 

   В результате проведенной экспертизы установлено, что упомянутые в акте 

трубопроводы действительно являются транзитными, поскольку не имеют вре-

зок, обслуживающих помещения __________, кроме двух обрезанных трубо-

проводов системы отопления. 

   Присоединённых отопительных приборов, подходящих под определение ГОСТ 

31311-2005 Приборы отопительные (см. Приложение 7) не обнаружено, отсут-

ствуют врезки в теплосеть для обслуживания _________. 

   На площадях «_________» обнаружены 2 трубопровода, врезанных в суще-

ствующую теплосеть и уходящих на территорию «_________». Внешний вид 

врезанных трубопроводов свидетельствует о том, что они проложены позже 

остальных трубопроводов. 

   Помещения отапливаются при помощи электрических масляных радиаторов. 

После отключения электрических радиаторов на двое суток температура в по-

мещениях __________ не превышает 8о C при нормативной температуре не ме-

нее 12 о C. 
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   Воздушное отопление не функционирует по причине физического отключе-

ния калориферов (см Приложение №3; Приложение №2, фотография 5). 

3. Выводы

   В результате проведенной экспертизы Объекта установлено что:  

- Температурный режим в здании не соответствует нормативам;

- Задача независимого отключения ТВ-сервис от сетей здания не ставится,

поскольку теплопотребляющие приборы отсутствуют. 

   Всё теплопотребление «__________» обеспечивается масляными и электриче-

скими радиаторами. Теплопотребление от тепловых сетей отсутствует и вырас-

ти не могло, ввиду отсутствия отопительных приборов.  

- Согласно СНиП 41-02-2003 транзитные трубопроводы не считаются теп-

лопотребляющими приборами.  

- Так как тепловые потери происходят в транзитных трубопроводах, ведущих

в помещения, принадлежащие «_________», то теплопотери в данных трубо-

проводах должны оплачиваться конечным потребителем. 

- Фирма «__________» проводила аудит системы отопления (в том числе на

территории «__________») без привлечения представителей «_________». 

   Распределение платы за теплоснабжение между «__________» и «_______» в 

процентах было произведено МОЭК без указания методов расчёта. 
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4. Заключение

   В результате проведенной экспертизы объекта установлено: 

   На площадях, принадлежащих «_________» отсутствует потребление теп-

ла от тепловых сетей МОЭК. 

   Микроклимат в помещениях «__________» не соответствует действую-

щим нормативам. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Планы БТИ на 1-м (одном) листах; 

Приложение № 2 – Фотографии на 5-и (пяти) листах; 

Приложение № 3 – Документы: договор, акты, протоколы на 3-х (трех) листах. 
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Приложение №1 

Планы БТИ  
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Приложение №2 

Фото 1, 2 
Трубы отопления (прямая, обратная) 
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Фото 3 
Распределительный узел системы отопления 

фото 4 
Распределительный узел воздушного отопления 
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Фото 5 
Отключенная система воздушного отопления 

Фото 6 
Отключенный потребитель тепловой энергии 
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Фото 7 

Фото 8 
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Фото 9 

Фото 10 
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Приложение №3 

Документы 

Договор №____________ 

Акт от __________г. 
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Акт от ___________г. 

Акт от __________г. 
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Протокол от ________г. 
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