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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основание: определение суда от «__» ________г. по гражданскому делу 

№_______ о возмещении материального ущерба, судебных расходов. 

Заказчик: __________________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Объект: счетчик учета тепловой энергии на системе горячего водоснабжения, 

расположенный в подвале дома по адресу: ___________________________.  

Адрес: __________________________. 

Цель экспертизы: 

   Ответить на вопросы суда: 

1. Имеется ли на системе горячего водоснабжения дома ___ счетчик или
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датчик давления в системе горячего водоснабжения? 

2. Может ли указанный счетчик (датчик) давления запоминать и ар-

хивировать показания давления и за какой период? 

3. Можно ли в настоящее время со счетчика (датчика) давления в систе-

ме горячего водоснабжения получить показания за __________ года? 

4. Можно ли фальсифицировать показания указанного счетчика (датчи-

ка) давления? 

5. Имеется ли счетчик (датчик) давления в своем архиве показания по-

секундные, поминутные или усредненные почасовые? Могут ли усреднен-

ные почасовые показания    являться    доказательством    отсутствия    повы-

шения    давления    и гидравлического удара? 

6. Соответствует    ли    указанный счетчик (датчик) давления    технической

документации, представленной в суд председателем ЖСК? 

7.Соответствуют ли снятые показания с указанного счетчика (датчик) давле-

ния нормальному давлению в системе горячего водоснабжения? Можно ли 

считать указанные показания гидравлическим ударом в системе горячего водо-

снабжения? 

Мог ли указанный    счетчик не зафиксировать гидравлический удар в систе-

ме горячего водоснабжения с учетом имеющихся на нем показаний? 

8.Способен ли указанный счетчик (датчик) давления предотвратить повышение 

давления в системе горячего водоснабжения и гидравлический удар?      

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

 - цифровая камера; 

 - металлическая измерительная рулетка. 

Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

________________ 2014 г. в дневное время с 13.00 до 15.00 час. в исполнении 
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Определения суда, по гражданскому делу № _______ о возмещении материаль-

ного ущерба, судебных расходов. 

   Эксперту, проводившему экспертизу и анализ представленной документации, 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и дано пре-

дупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо 

ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

Сведения об эксперте: строительный эксперт ___________(Ф.И.О.)____________ 

кандидат технических наук ________________, сертификат  №_______    соот-

ветствия требованиям системы сертификации для экспертов судебной эксперти-

зы в области «Исследование строительных объектов и территории , функцио-

нально связанной с ними, в том числе с целью определения их оценки », Квали-

фикационный Аттестат   Росстроя  России  VI – MAR    № _______,  имеет выс-

шее техническое образование в области строительства ,  общий стаж работы 20 

лет , из них опыт научной и преподавательской работы - 10 лет, стаж работы  в 

области проектирования , строительства и эксплуатации сооружений-10 лет, 

включая опыт проектировании, строительства и экспертизы объектов подкон-

трольных Госгортехнадзору (особо опасные объекты) – 10 лет. 

   При осмотре и составлении диагностического заключения использова-

лись следующие нормативные документы.   

   - ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводско-

го изготовления; 
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   - ГОСТ 12.2.063-81 ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Об-

щие требования безопасности (с Изменением N 1); 

   - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утвер-

жденные Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 27 сентября 2003г. № 

170); 

   - Указания по монтажу и испытанию систем отопления, водоснабжения и 

канализации; 

   - СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 

   Документы, представленные на рассмотрение:  

- материалы гражданского дела № ______; 

    - рабочий проект «Установки общедомовых приборов учета холодной, горячей 

воды и тепловой энергии по адресу г. ________________________.  

Общие положения: 

   Экспертиза счетчика учета тепловой энергии на системе горячего водоснабже-

ния расположенной в подвале дома по адресу: _______________ и производи-

лось в связи с проведением экспертизы по Определению суда по гражданскому 

делу № ________ о возмещении материального ущерба, судебных расходов. 

   При выполнении работ по экспертизе, вёлся учет полученных данных, прово-

дилась выборочная фотофиксация. 

   Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 

приведены по состоянию на _________ 2014 г. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   При проведении экспертизы по адресу: __________________, было произ-

ведено обследование пункта учета тепловой энергии на системе горячего во-

доснабжения расположенная в подвале дома, установленного в соответствии 

с   Рабочим проектом «Установки общедомовых приборов учета холодной, 

горячей воды и тепловой энергии» по адресу: ________________________.  

   При проведении экспертизы установлено что, пункт учета тепловой энергии 

состоит из двух модулей, установленных на входе (напорная сторона) и выходе 

системы горячего водоснабжения. На входе установлен модуль учета тепловой 

энергии (счетчик) КМ-5, а на выходе модуль учета тепловой энергии (счетчик) 

ППС.  Объем потребляемой домом тепловой энергии учитывается по разнице 

показателей тепла, вошедшего во внутридомовую систему и вышедшей из нее.  

На системе трубопроводов подходящих и отходящих от счетчиков   расположе-

ны манометры (фото 1,5,6), датчик избыточного давления КРТ термопреобразо-

вателями и расходомером с импульсным выходом. Установка датчиков давления 

в виде манометров соответствует Рабочему проекту. Датчика давления ИД по 

паспорту ТБН 406233.000 ПС способного регистрировать изменения давления 

проектом не предусмотрено и в составе пункта учета не зафиксировано. На ос-

новании анализа представленных документов можно сделать следующий вывод: 

   - общий принцип работы указанных устройств основан на преобразовании 

электрических сигналов, поступающих от датчиков, контактирующих с контро-

лируемой средой в показания, характеризующие различные параметры контро-

лируемой среды. 

   Теплосчетчик Электромагнитный КМ-5 предназначен, как сказано в его пас-

порте «для измерения и коммерческого учета количества теплоты», о том, что он 

может быть использован в качестве измерительного прибора для определения и 

фиксации давления нигде не указано. Таким образом, теплосчетчик как следует 
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из его названия и паспорта сам по себе, без установки дополнительных 

устройств для измерения давления использоваться не может.  

   Поэтому как указано в таблице 4 представленного паспорта теплосчетчика, для 

измерения давления дополнительно к основному комплекту может быть по-

ставлен  дополнительный преобразователь давления ПД. 

    Однако,  в представленных паспортах в разделе «сведения о поверке»  на  

Теплосчетчик Электромагнитный КМ-5 указано, что на данных конкрет-

ных  приборах преобразователи давления (ПД) не установлены .  

   Принцип работы теплосчетчика КМ-5 в паспорте прямо не описан, однако та-

кого рода счетчики обычно работают по принципу определения объема   постав-

ляемого тепла путем фиксации массы проходящей воды с течением времени с 

перемножением на фиксируемую температуру проходящей воды, с учетом её ко-

эффициента теплоемкости.    

   В рабочем проекте установка преобразователи давления (ПД) не предусмот-

рены и на момент проведения экспертизы на системе не установлены.   

         При осмотре установленных на системе датчиков зафиксированы ме-

ста обмотки их присоединения к системе небрежно намотанной изолентой 

(фото 1 , 6) , что говорит о возможном их некачественном монтаже либо 

нерабочем состоянии. Часть манометров не работало (фото 5), при просьбе 

эксперта подключить их или объяснить причину их бездействия никакого 

объяснения не последовало.  Таким образом, система на момент осмотра экс-

плуатировалась, по мнению эксперта, не должным образом. На табло прибора  

КМ-5 было обозначено значение прошедшего через него тепла в Гкалориях (Фо-

то 2) 

  При осмотре щита учета тепла (фото 3), мест присоединения (разъемов) к пер-

сональному компьютеру не зафиксировано, продемонстрированный эксперту 

шнур с разъемом торчащий изнутри щита учета тепла по месту положению и 

конструкции не соответствует листу УУТ - 12 Рабочего проекта.   
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   Обращаем внимание суда, что датчик избыточного давления, равно как и 

просто датчик давления ПД не способны предотвратить гидравлический 

удар. Мало того гидравлический удар сначала произойдет и автоматически 

мгновенно передастся по всей системе ГВС на основании физического зако-

на Блеза Паскаля, и только после этого среагируют всевозможные датчики.  

Таким образом установка датчиков сама по себе неспособна предотвратить 

гидравлический удар. 

3. Выводы.

 Цель экспертизы: ответить на вопросы, поставленные в Определении суда по 

гражданскому делу № _________ о возмещении материального ущерба, судеб-

ных расходов. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

Вопрос 1:  

   Имеется ли на системе горячего водоснабжения дома __ счетчик или датчик 

давления в системе горячего водоснабжения? 

Ответ:  

   На момент проведения экспертизы в системе горячего водоснабжения 

________________ был установлен пункт учета тепловой энергии КМ-5-4 с мо-

дулями КМ-5 и ППС-5 с датчиком избыточного давления КРТ термопреобразо-

вателями и расходомером с импульсным выходом. В качестве датчика давления 

использован обыкновенный манометр, который используется для контроля дав-

ления в момент визуального наблюдения показаний стрелки на циферблате.  

Вопрос 2: 

   Может ли указанный счетчик (датчик) давления запоминать и архивиро-
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вать показания давления и за какой период? 

Ответ:  

   На момент проведения экспертизы счетчика (датчика) давления способного 

запоминать и архивировать показания давления типа ИД согласно паспорта 

ТБН 406233.000 ПС, устанавливаемого для этих целей на пункт учета тепловой 

энергии КМ-5-4, не зафиксировано. Датчик избыточного давления КРТ предна-

значен для отключения счетчика учета тепловой энергии КМ-5 во время воз-

никновения значения давления, превышающего диапазон работы счетчика по 

расчетным техническим характеристикам для пункта учета тепловой энергии 

КМ-5-4. Используемый в качестве датчика давления механический мано-

метр запоминать и архивировать показания давления не предназначен. 

Вопрос 3: 

   Можно ли в настоящее время со счетчика (датчика) давления в системе горя-

чего водоснабжения дома _______________ получить показания за 

__________года? 

Ответ:   

   Нет, невозможно. На момент проведения экспертизы счетчика (датчика) 

давления способного запоминать и архивировать показания давления типа 

ИД согласно паспорта ТБН 406233.000 ПС, устанавливаемого для этих целей на 

счетчик учета тепловой энергии КМ-5-2, не зафиксировано и по проекту не 

предусмотрено. 

Вопрос 4: 

   Можно ли фальсифицировать показания указанного счетчика (датчика) дав-

ления путем внесения в данные за ____________ года другие цифры или 

иным способом? 

Ответ: 

   Да можно. Поскольку показания приборов проходят дополнительную обра-
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ботку передаются и суммируются на внешнем устройстве, то фальсифициро-

вать показания указанного счетчика, который кроме того энергозависим 

(т.е питается от внешнего источника электропитания,  и при отключе-

нии электропитания в доме или в месте его установки не работает) по 

мнению экспертизы возможно. 

Вопрос 5: 

   Имеется ли счетчик (датчик) давления в своем архиве показания посекунд-

ные, поминутные или усредненные почасовые? Могут ли усредненные по-

часовые показания    являться    доказательством    отсутствия    повышения    

давления    и гидравлического удара? 

Ответ: 

   Используемый в качестве датчика давления механический манометр за-

поминать и архивировать показания давления не предназначен. 

Вопрос 6: 

   Соответствует ли указанный счетчик (датчик) давления технической доку-

ментации, представленной в суд председателем ЖСК? 

Ответ: 

   Да соответствует. Согласно Рабочего проекта «Установки общедомовых при-

боров учета холодной, горячей воды и тепловой энергии», по адресу: 

_________________, в качестве датчиков давления использованы механические 

манометры котрые запоминать и архивировать показания давления в 

данном виде не предназначены. 

Вопрос 7: 

   Соответствуют ли снятые показания с указанного счетчика (датчик) давле-

ния нормальному давлению в системе горячего водоснабжения? Можно ли 

считать указанные показания гидравлическим ударом в системе горячего водо-
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снабжения? 

   Мог ли указанный    счетчик не зафиксировать гидравлический удар в си-

стеме горячего водоснабжения с учетом имеющихся на нем показаний? 

Ответ: 

   Согласно Рабочего проекта «Установки общедомовых приборов учета холод-

ной, горячей воды и тепловой энергии», по адресу: _________________, в каче-

стве датчиков давления использованы механические манометры котрые за-

поминать и архивировать показания давленияв данном виде не предназна-

чены. Указанный счетчик учета тепловой энергии КМ-5-4 с модулями КМ-5 и 

ППС-5 не предназначен для того чтобы фиксировать гидравлический удар 

в системе горячего водоснабжения с учетом имеющихся на нем показаний по 

учету проходящей через него тепловой энергии, никаких других показаний на 

электронном табло прибора не зафиксировано. 

Вопрос 8: 

   Способен ли указанный счетчик (датчик) давления предотвратить повышение 

давления в системе горячего водоснабжения и гидравлический удар?   

Ответ: 

   Нет, не способен. Поскольку для этого просто не предназначен.  

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 1-м (одном) листе. 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/
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Приложение №1 

Фото 1 Фото 2 

Фото 3 Фото 4 

Фото 5 Фото 6 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/

